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Wyjasnienie zmiany tresci SIWZ

Dotyczy Przetargu nieograniczonego pn.:

,Modernizacja zrédta wytwarzania ciepta z zastosowaniem wysokosprawnej
kogeneracji i OZE w Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej w Lubartowie Sp.

Z 0.0.

w ramach projektu realizowanego ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego: ,Srodowisko, Energia, Zmiany
Klimatu”, Obszar programowy: Energia odnawialna, efektywnosc¢ energetyczna i bezpieczenstwo
energetyczne, Dziatanie: Budowa/modernizacja miejskich systeméw ciepfowniczych i eliminacja
indywidualnych Zrédet ciepta

W zwigzku z wptynigciem do zamawiajgcego pytania dotyczacych w/w przetargu, zamawiajacy
wyjasnia, jak ponizej:

Pytanie nr 1.
Pkt 1.1.2.3 ppkt 6b — ,Stacje elektroenergetyczng SN/Nn Zamawiajgcego zlokalizowang na terenie
Przedsiebiorstwa na dziatce 160/1 przebudowa¢/dostosowac do przytaczenia instalacji i urzadzen
wytworczych energii elektryczne).” W $lad za zafgczong koncepcjg wyprowadzenia mocy
elektrycznej, wedtug ktdrej projektowana instalacja nie bedzie miata pofgczenia z istniejacg
rozdzielnicg SN, oraz udzielong odpowiedzig na pytanie 48, prosimy o informacjg czy zamawiajgcy
podtrzymuje powyzsze wymaganie i w jakim zakresie nalezy przebudowac/dostosowac istniejacy
ohiekt.

Odp. Pkt 1.1.2.3 ppkt 6 PFU otrzymuje brzmienie:

6. Instalacje elektroenergetyczne

a. Instalacja wyprowadzenia mocy elektrycznej wraz z nowo budowang rozdzielnig SN.

b. Prace w zakresie instalacji elektroenergetycznych musza by¢ wykonane zgodnie z warunkami
przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat w Lublinie (zatacznik nr 16 do SW2Z).
Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wniosku o zmiane warunkdw przytaczenia wydanych
przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat w Lublinie w zakresie zmiany jednostki wytwaérczej (o ile zajdzie
taka potrzeba) oraz zmiany mocy przytaczeniowej pobieranej (Zamawiajgcy nie przewiduje zasilania
odbioréw wiasnych z projektowanego przytacza) ktérg nalezy dostosowac do potrzeb wiasnych
uktadu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Zakres prac opisany w pkt 5 warunkow
przytaczenia lezy po stronie PGE Dystrybucja S.A.

c. wyprowadzenie energii elektrycznej od stacji SN zlokalizowanej w obrebie uktadu kogeneracyjnego
do miejsca GPZ Lubartow, ul. Nowodworska. Punkt rozgraniczajacy realizacjg wyprowadzenia

energii elektrycznej przez Wykonawce do systemu PGE stanowig zaciski na glowicy kablowe]

SN-15 kV w polu liniowym w stacji transformatorowej 110 kV/SN GPZ

d. Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potagczen wyréwnawczych.

e. Instalacje wewnetrzne dla potrzeb wiasnych Instalacji Wysokosprawnej Kogeneracji (oswietlenie i
gniazda).

f. Instalacje stabopradowe (teletechniczna, alarmowa itp.).
g. Instalacja systemu sterowania i wizualizacji.
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