
 

Załącznik nr 2 do umowy 
 

Pogotowie ciepłownicze: 993  tel./fax.: (81) 855 24 18,  855 38 16 

 

Zakres prac konserwacyjnych instalacji wewnętrznej c.o. 

obowiązujący w PEC Lubartów Spółka z o.o. od 01.12.2023 r. 
 

1. Likwidacja przecieków na złączach kołnierzowych. 

2. Likwidacja przecieków na dławicach wrzecion zaworów i śrubunkach. 

3. Likwidacja przecieków przy grzejnikach (połączenia między elementami). 

4. Likwidacja przecieków przy zaworach grzejnikowych, zaworach na pionach. 

5. Wymiana uszczelek na połączeniach kołnierzowych. 

6. Uzupełnienie szczeliwa w dławicach wrzecion zaworów. 

7. Likwidacja miejscowych awarii rurociągów instalacji (pęknięcie rur, spawów, przecieki 

spowodowane miejscową korozją). 

8. Przegląd i oczyszczanie siatek odmulaczy. 

9. Uzupełnienie ubytków wody instalacyjnej w sezonie grzewczym. 

10. Odpowietrzenie instalacji lub pojedynczych grzejników. 

11. Awaryjna wymiana pojedynczych elementów grzejnika oraz zaworów termostatycznych 

na zlecenie Administratora, w okresie gdy nie upłynął termin „żywotności technicznej” 

instalacji (użytkownik winien przeprowadzić remonty bieżące lub kapitalne instalacji 

w ustalonych terminach poza sezonem grzewczym). 

12. Usunięcie niedogrzewań instalacji posiadającej trwałą regulację (kryzowanie). 

13. Zwiększenie powierzchni ogrzewalnej grzejników, w przypadkach technicznie 

uzasadnionych, na zlecenie Administratora. 

14. Wymiana uszkodzonych opraw, tulei i termometrów. 

15. Napełnianie oliwą tulei termometrów, oczyszczanie termometrów. 

16. Smarowanie i doszczelnianie kurków manometrycznych, oczyszczanie manometrów. 

17. Naprawa oraz legalizacja manometrów. 

18. Miejscowe uzupełnienie izolacji termicznej. 

19. Miejscowe oczyszczanie i malowanie elementów metalowych. 

20. Docieranie siedliska i grzybków armatury. 

21. Wymiana kryz dławiących przy zaworach i pionach. 

22. Wykonanie próby hydraulicznej i próby na gorąco. 

 

UWAGA: Konserwacja obejmuje wymianę grzejników (w zakres nie wchodzi przenoszenie 

grzejnika w inne miejsce) oraz zaworów termostatycznych i ich elementów 

z materiałów Zleceniodawcy. Wszystkie inne prace nie wymienione w niniejszym 

załączniku a konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń 

mogą być wykonane na odrębne zlecenie Administratora, rozliczenia nastąpi 

kosztorysem powykonawczym po wcześniejszym uzgodnieniu z PEC możliwości 

wykonania takich prac. 


